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SCHEMI DI COLLEGAMENTO

ATTUATORI DUE LINEE - CENTRALE SHEV-6
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35014 FONTANIVA (PD)

Via dell'Industria, 2

tel.049/5940935 - fax.049/5942266
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La societa' BASSO FRANCO srl si esonera dalla responsabilita' dell'uso di questi elaborati che resta sempre in capo all'utilizzatore.

La societa' BASSO FRANCO srl si riserva di modificare questi schemi senza preavviso.

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ - + - + -

FUSIBILI 500 mA

DIODI BY550-50 o superiore

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ - + -

ARMADIO DISTRIBUZIONE

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ - + - + -

TERMINATORE

DD-100 in dotazione

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ -

ATTUATORE

ELETTRO

MAGNETICO

+ -

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ - + - + -

FUSIBILI 500 mA

DIODI BY550-50 o superiore

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ - + -

ARMADIO DISTRIBUZIONE

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ - + - + -

TERMINATORE

DD-100 in dotazione

F
U

S
I
B

I
L
E

F
U

S
I
B

I
L
E

+ -

ATTUATORE

ELETTRO

MAGNETICO

+ -


