
PROGETTO ANTINCENDIO VVF

Il professionista antincendio stabilisce la necessita'

di installare un SENFC conforme la norma UNI 9494-1,

oppure viene prescritto dal comando provinciale VVF

PROGETTO SENFC

Un professionista abilitato redige il progetto del

SENFC secondo UNI 9494-1 come richiesto

dal PROGETTO ANTINCENDIO

COMPUTO METRICO

Elenco delle apparecchiature da installare con

DIMENSIONI  e PRESTAZIONI richieste

FORNITURA APPARECCHIATURE

Si forniscono le apparecchiature richieste

INSTALLAZIONE ENFC

L'installatore installa le apparecchiature

INSTALLAZIONE PARTE ELETTRICA

L'installatore installa e programma le apparecchiature di

propria competenza

Verifica iniziale o collaudo

 IMPIANTO ELETTRICO

Azienda installatrice

Il produttore/venditore rilascia:

- MANUALE di USO e MANUTENZIONE delle

apparecchiature

- la DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP) delle

apparecchiature

L'installatore rilascia:

- Dichiarazione in carta semplice di

CORRETTA POSA

L'installatore acquisisce il progetto esecutivo:

- Cartaceo con firma olografa

- PDF tramite PEC dal professionista

- PDF firmato digitalmente tramite mail

L'installatore rilascia:

- Verbale di controllo iniziale per i soli ENFC

- Dichiarazione di corretta installazione e

funzionamento dell'impianto (DICH IMP) per la sola

installazione degli ENFC

Verifica iniziale o collaudo

ENFC

 Azienda installatrice

Verifica iniziale o collaudo

COLLEGAMENTO CON RIVELAZIONE

L'installatore installa e programma le apparecchiature di

propria competenza

VERIFICA INIZIALE SENFC o collaudo

VERIFICA CONGIUNTA delle aziende installatrici se richiesta / consigliata. Puo' presiedere e coordinare il progettista del SENFC e/o il professionista antincendio e/o il Direttore Lavori

L'installatore acquisisce il progetto esecutivo:

- Cartaceo con firma olografa

- PDF tramite PEC dal professionista

- PDF firmato digitalmente tramite mail

L'installatore rilascia:

- Verbale di controllo iniziale per impianto elettrico

- Dichiarazione di corretta installazione e

funzionamento dell'impianto (DICH IMP) per

l'impianto elettrico

COLLEGAMENTO RIVELAZIONE

L'installatore installa e programma le apparecchiature di

propria competenza

L'installatore acquisisce il progetto esecutivo:

- Cartaceo con firma olografa

- PDF tramite PEC dal professionista

- PDF firmato digitalmente tramite mail

- il PIANO DI EMERGENZA INTERNO

L'installatore rilascia:

- Verbale di controllo iniziale per il collegamento

- Dichiarazione di corretta installazione e

funzionamento dell'impianto (DICH IMP) per il

collegamento con la rivelazione

ASSEVERAZIONE DEL

PROFESSIONISTA

Verifica il complesso dell'opera

In assenza di PROGETTO e/o DICH IMP

il professionista antincendio

- CERTIFICA il SENFC e rilascia il CERT IMP

- predispone il MANUALE di USO e MANUTENZIONE

SCIA

L'attivita' puo' esercitare

L'azienda titolare dell'appalto per l'installazione  del

SENFC rilascia il MANUALE di USO e

MANUTENZIONE del SENFC

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI EMERGENZA INTERNO *

* Frequentemente e' disponibile dopo l'installazione

ENFC

- Verbale di controllo iniziale

- DICH IMP

IMPIANTO ELETTRICO

- Verbale di controllo iniziale

- DICH IMP

Collegamento alla RIVELAZIONE

- Verbale di controllo iniziale

- DICH IMP

Dichiarazioni di Prestazione degli apparati

MANUALI

- Manuali di uso e manutenzione ENFC

- Manuali di uso e manutenzione CENTRALE

- Manuali di uso e manutenzione APRIPORTA

- Manuali di uso e manutenzione TENDE

- Manuali di uso e manutenzione altro

- Manuali di uso e manutenzione del SISTEMA

REGISTRO MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Documentazione

email info@bassolucernari.com

35014 FONTANIVA (PD)

Via dell'Industria, 2

tel.049/5940935 - fax.049/5942266

Il SENFC non rientra negli

impianti contemplati dal

DM 37/2008.

Non si produce la

dichiarazione di conformita'

prevista dal decreto.

SISTEMA DI EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E CALORE ai sensi del DPR 151/2011, DM 7/8/2012, DM 20/12/2012


